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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ     
 

Η  παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην αποκατάσταση των ζηµιών που 
έχει υποστεί το κτίριο για την στέγαση ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας  
«ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ» από αγνώστους µε στόχο την αφαίρεση υλικών κυρίως από χαλκό, 
σίδηρο, αλουµίνιο και δευτερευόντως από άλλα υλικά και ολόκληρα αντικείµενα. 
Προκειµένου όµως να διευκολυνθεί το έργο τους, προχώρησαν στην καθαίρεση και 
την ολική καταστροφή  δοµικών στοιχείων, υλικών όπως ψευδοροφών, εσωτερικών 
ξύλινων κουφωµάτων, των εξωτερικών κουφωµάτων από αλουµίνιο, πλήρη 
καταστροφή των υαλοπινάκων, ντουλαπών δωµατίων, ντουλαπιών κουζίνας-πάγκων 
κουζίνας, εκτενείς βλάβες µαρµάρινων στοιχείων –επενδύσεων πλακιδίων, ειδών 
υγιεινής, στοµίων αερισµού, αεραγωγών, φωτιστικών σωµάτων, ηλεκτρικών πινάκων,  
υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 

Οι ζηµιές που έχει υποστεί το κτίριο είναι εκτεταµένες και για την αποκαταστασή 
τους, προκειµένου να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση,  απαιτείται η εκτέλεση 
εργασιών όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω ανά κατηγορία,  θα ισχύσουν δε για 
αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές της αρχικής µελέτης ( τόσο για τα υλικά όσο και για 
τις εργασίες).   
 
 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
 

Θα γίνει Απεντόµωση (ιπτάµενων και βαδιστικών εντόµων), Μυοκτονία, 
Μικροβιοκτονία - Απολύµανση όλων των χώρων εντός του κτιρίου και περιµετρικά 
αυτού, προκειµένου να µπορέσουν να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασής του έτσι 
ώστε να τηρούνται οι όροι υγιεινής εργασίας. 

Θα γίνει αποµάκρυνση κάθε κινητού εξοπλισµού του κτιρίου προκειµένου να 
µπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες επισκευών.  

Θα καθαιρεθούν οι κατεστραµµένες - διαβρωµένες ψευδοροφές κάθε τύπου, θα 
επισκευαστεί - αντικατασταθεί ο σκελετός τους και αφού ολοκληρωθούν οι 
διελεύσεις των καλωδιώσεων και του λοιπού ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού, θα 
τοποθετηθούν νέες πλάκες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της αρχικής µελέτης. 

Θα αντικατασταθούν, οι πάγκοι στις κουζίνες από άκαυστη φορµάικα καθώς 
επίσης τα σπασµένα ντουλάπια µε καινούργια όπως τα αρχικά. 



Θα καθαιρεθούν τα σπασµένα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα και θα 
αντικατασταθούν από νέα όπως ακριβώς προέβλεπε η αρχική µελέτη. 

Η ξύλινη εσωτερική σκάλα που είναι αποσαθρωµένη  και διαβρωµένη από την 
υγρασία και άλλες αιτίες, θα αποξηλωθεί ολόκληρη και θα αντικατασταθεί από 
καινούργια  όµοια µε την υπάρχουσα, αφού πρώτα ληφθούν λεπτοµερείς  διαστάσεις 
και φωτογραφίες για να αποτυπωθεί η τεχνοτροπία της, το σχέδιο και το χρώµα της 
παλιάς, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα αυθεντικό αποτέλεσµα. 

Επίσης θα γίνουν χρωµατισµοί όλων των εσωτερικών  και εξωτερικών τοίχων του 
κτιρίου.  

Θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης καταστραµµένων πλακιδίων και ειδών υγιεινής 
και αντικατάστασή τους από καινούργια µε υλικά όπως της αρχικής µελέτης. 

Θα αντικατασταθούν οι αλουµινοκατασκευές κάθε τύπου, οι οποίες εχουν βιαίως 
αφαιρεθεί ή «τραυµατιστεί» τα προφιλ απο αλουµίνιο, επίσης θα αντικατασταθούν οι 
θρυµµατισµένοι υαλοπίνακες. 

Θα επισκευασθεί  και  θα βερνικοχρωµατισθεί η κεντρική ξύλινη πόρτα εισόδου 
του κτιρίου, (αντικατάσταση µηχανισµών ανάρτησης, κλειδώµατος, χειρολαβές κλπ). 

Θα αντικατασταθούν τα σπασµένα - ραγισµένα µαρµαρικά στην είσοδο του 
κτιρίου. 

Θα αντικατασταθεί η περίφραξη από συρµατόπλεγµα στα σηµεία που έχει κοπεί ή 
διανοιχθεί, θα γίνει διαµόρφωση αύλειου χώρου κεντρικής εισόδου µε 
τσιµεντόστρωση καθώς επίσης θα γίνει γενικός καθαρισµός µε εκρίζωση-κοπή –
αποµάκρυνση νεκρών δένδρων καθώς και όλης της χαµηλής φυτικής βλάστησης.  
 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
    

Προµήθεια και εγκατάσταση αναµικτήρων,  νεροχυτών, ηλιακών συλλεκτών, 
ειδών εξοπλισµού WC (δοχεία ρευστού σάπωνα, σαπωνοθήκες, χαρτοθήκες κ.λ.π.), 
βαλβίδες διακοπής, και χυτοσιδηρών κωλυµάτων φρεατίων. 
 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
    

Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών θερµαντικών σωµάτων στα WC, 
εξωτερικής µονάδας VRV, χαλκοσωλήνων εξωτερικού δικτύου µετά της µόνωσης 
αυτών,  στοµίων από αλουµίνιο, αεραγωγών από γαλβανισµένη λαµαρίνα και  
αεραγωγών από εύκαµπτο αλουµίνιο, καθώς και των τοπικών επίτοιχων χειριστηρίων 
των εσωτερικών µονάδων  VRV. 

Επανατοποθέτηση στοµίων από αλουµίνιο, αεραγωγών από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα και  αεραγωγών από εύκαµπτο αλουµίνιο 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 
 

Προµήθεια και εγκατάσταση καλωδίων µετρητή ∆ΕΗ-Γ.Η.Π, καλωδίων Γ.Η.Π-
πινάκων ισογείου και ορόφου, καλωδίων Γ.Η.Π-Η.Ζ, Γ.Η.Π- εξωτερικής µονάδας 
VRV, τροφοδοτικών καλωδίων συσκευών, ρευµατοδοτών, φωτιστικών σωµάτων, 
σωληνώσεων ηλεκτρικών γραµµών, κυτίων διακλάδωσης, ηλεκτρικών πινάκων, 
οργάνων  ηλεκτρικών πινάκων ( διακόπτες, ασφάλειες, λυχνίες κλπ) εσχαρών 
διέλευσης καλωδίων από γαλβανισµένη λαµαρίνα, φωτιστικών σωµάτων, διακοπτών, 
και ρευµατοδοτών  

Επανατοποθέτηση εσχαρών διέλευσης καλωδίων από γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
φωτιστικών σωµάτων.  



Επανασυναρµόλογιση  Γ.Η.Π. 
Έλεγχο καλής λειτουργίας µονάδας αδιάλειπτης παροχής UPS 

 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  
 
Προµήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτών παντός τύπου, κοµβίων συναγερµού, 

σωληνώσεων ηλεκτρικών γραµµών, κυτίων διακλάδωσης,  και καλωδίων.  
Έλεγχο καλής λειτουργίας πίνακα πυρανίχνευσης. 
 
ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση εσχαρών, σωληνώσεων ηλεκτρικών γραµµών, κυτίων 

διακλάδωσης,  καλωδίων, κυτίων διακλάδωσης, ανιχνευτών κίνησης (RANTAR) , 
µαγνητικών επαφών, τηλεφωνοδοτών, και κεραιοδοτών  
Επανατοποθέτηση εσχαρών διέλευσης καλωδίων από γαλβανισµένη λαµαρίνα. 

Έλεγχο καλής λειτουργίας µονάδας κατανεµητή φωνής δεδοµένων (DATA), 
τηλεφωνικού κέντρου, και του πίνακα ενεργών συστηµάτων ασφαλείας. 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
 

Προµήθεια και εγκατάσταση αγωγού συλλογής, στηριγµάτων παντός τύπου, 
προστατευτικών αγωγών καθόδου, λυοµένων συνδέσµων και γενικά όλων των 
απαιτούµενων εξαρτηµάτων.  
 
    Πύργος   21 - 03 - 2017                                                          
       Οι   Συντάξαντες                                                            
                 
                                                                                           ΗΛΕΓΧΘΗ 
    Ελένη Καπογιάννη                                                                                          
Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                 Πύργος  21  / 03 / 2017       
                                                                            Ο  Πρ/νος  Τµ/τος  ∆οµών  Περιβ/ντος 
 
 
Ανδρέας Ασηµακόπουλος                                         Νικόλαος     Μπούλιαρης 
     Ηλ/γος Μηχ/κός ΤΕ                                                  Τοπ/φος Μηχ/κός   
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Πύργος    21 - 03 -2017 

Ο  ∆/ντής  Τεχνικών  Εργων 
 
 

Μιχαήλ  Καλογερόπουλος 
Τοπ/φος Μηχ/κός 


